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1 Introduccion

1.1 Sobre este manual

1.1.1 Propésito de este manual

1.1.2 Convenciones, términos y abreviaturas
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1.2 Descripcion general del producto

1.3 Modelos
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1.3.1 GTS2001
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1.3.2 GTS3002
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1.3.3 GTS3003
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Instalacion

2.1 Conexioén de la alimentacion
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2.2 Conexioén serie

2.2.1 Conexién RS232

RS232 con control de flujo
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2.2.2 Conexién RS485
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2.3 Instalacion de la Tarjeta SIM
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2.4 Configurando el PIN de la Tarjeta SIM
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Importante: recuerde que si ingresa 3 veces un PIN inoosriectTarjeta SIM se
bloqueara. Para poder desbloquearla, necesitara ingresarked®Ua misma. Para
mayor informacion consulte a 7'

8 #06 ! %

Importante: Cuando coloque o remueva el SIM verifique qeg®po se encuentre sin
energizar, de lo contrario puede dafar irreversiblenmargejeta SIM.

2.5 Leds indicadores
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3 Configurador Serie

3.1 Instalaciéon y Utilizacion
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3.1.1 Instalaciéon
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3.1.2 Descripcién general
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3.1.3 Configuracion de la conexion con el GTS
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izg Configurador Serie de GTS
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llustracién 12 — Configuracion del COM

H %




@ Eleqir puerto serie

b -

COM1 B
COM2
COM3 -
COM4
COMS EE
COME

O’
oS

[¢]

& ("7 8 ™ b

3.1.4 Estableciendo la conexién con el GTS
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3.1.5 Organizacion
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llustracion 12 — Organizacién del Configurador

( % '
7' # ) %

3.2 Monitoreo

3.2.1 Monitoreo de SMS
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3.2.2 Monitoreo de Entradas y Salidas
# "
2 0G Q
'sg Configurador Serie de GTS - GTS3002 - ) o ] (54
Archivo  Comunicacion GTS  Montoreo  Configuracidn Ayuda
A *} =y =
°| | Q iSe| (38
rEntradas Digitales —— —Salidas Digitales Entrada Analogica
31 g n2 Outt 1 O o Em:mrada1
@ n3 @ins Out 2 O on Ertrads 2
@ns e o3 O |IHEEZX |
Ertrada 3
@7 @uo L it | O | NENSEEEEL
% n11 §in12 Out 6 O ort Entrada 5
. | o590
Ertrada &
Monitoreando entradas v salidas del GTS.. COMECTADO COnS

& (" 7676 @4 ((

« «

76



*%+%+%,

%

00+ 0o+ 0o+

*%0+%+%* 3

% %

3.3 Configuracion
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3.3.1 Configuracion basica
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Edicion de valores predeterminados =
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3.3.2 Configuracion del Puerto Serie
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Tenga en cuenta que no todos los modelos de GTS posgaddsmnaldgicas, de ser
asi la solapa de Entradas Analdgicas no sera visualizada.
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3.3.3.1.1Entradas Digitales
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3.3.3.1.2Entradas Analdgicas
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3.3.3.1.3Salidas Digitales
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llustracién 17 - Configuracion de las salidas digitales Statard
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3.3.3.2.2Entradas Analdgicas
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Configuracion, Monitoreo y Control por SMS
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Tenga presente que entre cada parametro que se envia delre uexisspacio
solamente. Los mensajes envian una confirmacion de qusid@recibidos como asi
también si hubo algun error en el formato.

3.4 Mensajes de Configuracion
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3.4.1 CSERIE - Configuracién de puerto serie
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3.4.2 ADDCEL — Agrega un teléfono de reportes
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3.4.3 DELCEL - Borra un teléfono de reportes
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3.4.4 CSEG - Configuracién de la contrasefa
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3.4.5 AGCEL — Agrega un numero de teléfono alalis ta
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3.4.6 BOCEL - Borra un numero de teléfono de lalis ta
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3.4.7 ESTLISTA — Modifica el estado de la lista
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3.5 Mensajes de Monitoreo
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3.5.1 VERCONFIG - Solicita la configuracién
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3.5.2 VERCEL - Solicita la lista de teléfonos de re  portes
5 E




@ <17
- CRROLLC *L(?,L, L, 2L, L,L,(

3.5.3 SENAL — Solicita el valor de la sefial
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3.5.4 VERLISTA - Solicita la lista de teléfonos per mitidos
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3.5.5 ENTRADAS - Solicita el valor de las entradas  digitales
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3.5.6 SALIDAS - Solicita el valor de las salidas di  gitales
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3.5.7 ANALOGICAS - Solicita el valor de las entrada s analdgicas
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3.5.8 VERSION - Solicita la version de hardware y f  irmware del equipo

& 5
% %

@ <1-A=
- N)(< C&IB=&I.4/) EOI=&I.4**)




3.6 Mensajes de Control

#

3.6.1 SERIAL — Envia mensajes por el puerto serie
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3.6.2 SALIDA — Modifica el estado de las salidas
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3.6.3 PULSO - Genera un pulso en una salida
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3.7 Mensajes de Reportes
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3.7.1 SERIAL — Envia los mensajes que ingresan por el serie
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3.7.2 ANALOGICA - Reporta el estado de las alarmas  analdgicas
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3.7.3 ENTRADA — Reporta el cambio de las entradas d igitales
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3.8 Mensajes Personalizados
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3.8.1 Mensajes desde o al Puerto Serie
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3.8.2 Manejo de Salidas Digitales
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Tenga en cuenta que si coloca nombre reservados paralentzes salidas como por
ejemplo: ENTRADAS, SALIDAS, ANALOGICAS, el nombre d& funcion utilizada
dejara de tener efecto. Evite usar palabras reservadas mensajes personalizados.

3.8.3 Reporte de Entradas Digitales

2
% $




B #
& (" gz " oA C
8 $
$.
) * /
- /IE B

3.8.4 Reporte de Entradas Analdgicas
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4 Modos de funcionamiento

4.1 Modos de funcionamiento del GTS
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4.1.1 Modo Standard
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4.1.2 Modo Personalizado
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4.2 Modos de funcionamiento del Puerto Serie
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4.2.1 Modo Transparente
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En el modo Transparente del puerto serie solo se enafasteres ASCII, aquellos
caracteres que no poseen una representacion ASCII séhdanviados entre <>.

4.2.2 Modo Comandos
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5 Aplicaciones practicas
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5.1 Control personal
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5.2 Control centralizado
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A  Guia rapida de resolucion de problemas
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B Formato de la trama en modo Por Comandos
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C Tabla de caracteres y su equivalente decimal
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D  Funcionamiento de la histéresis
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Valores de fabrica
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G Alimentacion y conexion de entradas/salidas
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Salidas Digitales
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Salidas Digitales para accionar un Relé
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Entradas Analbgicas

6B % ! % %
6B %

Entradas Analdgicas de Tension (0-10V)
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Entradas Analdgicas de Corriente (4-20mA)
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